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ПРОТОКОЛ 
^ — ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№  8952 ОТ 18 июня 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): "ЦЛАТИ по Псковской области"

2. Ю ридический адрес: г.Псков, ул. К. М аркса д.З

3. Наименование образца (пробы): Вода из артскважины

4. Место отбора: а/п (г)в :водоснабженческая скважина № 1935 3,0 км ниже полигона в д. Фролово , Псковская 
область, Порховский район,Полонская волость ,в 1,2 км по направлению на северо-запад от д. Замушки , точка 
№2 , мониторинг природных вод на полигоне ТО

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.06.2018 09:00

Ф.И.О., должность: Ш тыркова Н.А., нач. отдела

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.06.2018 16:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 " Вода. Общие требования к отбору проб.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор 
владелец : ООО "Экор.Ос"

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 0 2 .18.8952

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Условия проведения испытаний::Условия проведения испытаний соответствую т нормативным требованиям

11. Место осуществления деятельности:

12. Результаты испытаний

№ №
п/п

О пределяем ы е
показатели

Е диницы
изм ерения

Результаты
испы таний

В еличин а
доп усти м ого

уровня

Н Д  на методы  
и сследований

Б А К T Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д  О В А И И Я
Образец поступил 13.06.2018 16:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 8952 
дата начала испытаний 13.06.2018 16:40 Дата выдачи результатов 18.06.2018 12:31

1 Колифаги БОЕ/ЮО мл не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные 

бактерии
бактерий в 100 

мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01
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№ №
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 100
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Замская И. X., зав. лабораторией......... .... .............................................................................................................................а --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ф.И.О., долж ность лица, ответственного за оформление протокола:
77 /

Руководитель ИЛЦ

_О рловаЛ . В., оператор

С.В.Никифоров

2018 г.
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